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нагрузки; анализ и расчет самозапуска электродвигателей.  
В результате исследования: рассчитан установившийся и аварийные 
режимы; произведен расчет статических характеристик двигательной нагрузки 
для асинхронного двигателя ДАЗО4–450У–4Д; произведен расчет самозапуска 
электродвигателей.  
Выпускная квалификационная работа выполнена с помощью: MS Word 
2010, программный комплекс RastrWin3, Mustang, MS Visio, MathCad.
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Термины и сокращения 
ЕЭС – единая энергосистема  
ВЛ – воздушная линия  
АПВ – автоматическое повторное включение  
АВР – автоматический ввод резерва  
ВЛЭП – воздушная линия электропередач  
ПС - подстанция  
ПК – программный комплекс  
АД – асинхронный двигатель  
КЗ – короткое замыкание 
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В соответствии с требованиями технических регламентов о надежности 
электроснабжения и бесперебойной генерации, передачи и распределения 
электрической энергии, производится расчет режимов электроэнергетических 
систем. Это позволяет обеспечить надежное электроснабжение потребителя и 
качество электроэнергии. Планирование и расчет электроэнергетических 
режимов работы энергообъектов и энергосистем позволяет обеспечить 
надежное функционирование ЕЭС России. 
Повышение надежности электроснабжения происходит благодаря 
своевременному устранению неисправностей, как в системе генерации, так и в 
системе передачи и распределения электроэнергии. В соответствии с этим 
постоянно происходит мониторинг передаваемой энергии по воздушным 
линиям. Перетоки мощностей не должны превышать максимально допустимые 
значения пропускных способностей ВЛ. 
На нефтегазодобывающем предприятии большую роль играет 
двигательная нагрузка, перерыв в электроснабжении которой может привести 
как к нарушению сложного технологического процесса, так и к большому 
объёму невыпущенной продукции. Такие электроприемники относятся к 
потребителям I и II категории надежности. 
При работе устройств АПВ и АВР возникает условие, когда после 
кратковременного перерыва питания затормозившиеся двигатели 
одновременно подключаются к источнику питания. В таком случае происходит 
увеличение тока, которое значительно превышает значение нормального тока. 
Что, в свою очередь, ведет к понижению напряжения в сети. В таком случае, 
двигатели при больших возмущениях оказывают влияние как на режим работы 
ЭС, так и на функционирование внешней электрической сети, питающей 
нагрузки. 
В связи с использованием современных электродвигателей, 
установленных на предприятиях нефтяного комплекса, целью данной 
выпускной квалификационной работы является: 
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− расчет электроэнергетических режимов работы сети 
электроснабжения; 
− расчёт статических характеристик нагрузки асинхронного 
двигателя; 
− исследование устойчивости энергорайона нефтяного комплекса; 
В данной работе для решения таких задач будет использоваться 
программно-вычислительный комплекс RastrWin3. Программа предназначена 
для решения задач по расчету, анализу и оптимизации режимов электрических 
сетей и систем. 
Теоретический материал по представлению двигательной нагрузки 
статическими характеристиками нагрузки по напряжению в RastrWin3. 
Мощность, потребляемая нагрузкой, в общем случае зависит от 
напряжения U и частоты f электрической сети. Поэтому нагрузка, в том числе и 
двигательная, может быть представлена статическими характеристиками по 
напряжению и частоте (СХН)[1, п.4.3, формула 4.24]: 
( , ) ( , );Н H HS P U f j Q U f     (1) 
В практических расчетах применяются СХН по напряжению при 
условии постоянства частоты в электрической сети[1, п.4.3]: 
( ) ( ) ;Н H HS P U j Q U при f const      (2) 
Аналитически СХН можно выразить в виде полиномов n-ой степени, 
тогда СХН по напряжению можно записать в виде выражений[1, п.4.3, формула 
4.25]: 
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,баз базP Q – активная и реактивная мощности нагрузки, соответствующие 
базисному напряжению; 
U – значение напряжения в узле нагрузки в данное время; 
базU – значение напряжения в узле нагрузки базисное; 
0 1 1, ... ,n nа а а а – коэффициенты полиномов статических характеристик по 
активной мощности; 
0 1 1, ... ,n n    – коэффициенты полиномов статических характеристик 
по реактивной мощности; 
С достаточной точностью СХН можно представить в виде полиномов 
второй степени[1, п.4.3, формула 4.26]: 
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Значения коэффициентов аппроксимирующих полиномов для любых 
СХН удовлетворяют условию 0 1 2 1а а а   , 0 1 2 1     [1, п.4.3]. 
В расчетах устойчивости, СХН более полно отражают свойства 
нагрузки, чем в случае задания нагрузки неизменным по модулю и фазе током, 
постоянной по модулю мощностью, проводимостью или сопротивлением. 
Во вкладке «СХН» в колонки «полиномы статических характеристик 
нагрузки» (P0, P1, P2; Q0, Q1, Q2) записываются расчитаные полиномы.  
 
Рисунок 1 – Вкладка «СХН» в программном комплексе RASTRWIN3 
Затем во вкладке «Узлы» в колонке «Nсхн» вбиваем номер СХН на узле 
в котором хотим задать двигательную нагрузку. 
 
Рисунок 2 – Вкладка «Узлы» в программном комплексе RASTRWIN3
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РАЗДЕЛ 1 ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОГО ЭНЕРГОРАЙОНА. 
СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
Исходные данные                         
 Таблица 1 – Исходные длины ЛЭП 
№ Участок ЛЭП Длина, L, км 
1 Генератор – ПС 110/35/10 72 
2 ПС 110/35/10 - ПС 35/10 УПН 1,918 
3 ПС 110/35/10 – точки 5,6 5,119 
4 Точки 5,6 - ПС КУСТ №11   2,751 
5 Точки 5,6 – точки 52,62 2,751 
6 Точки 52,62 - ПС КУСТ №14 0,115 
7 Точки 52,62 - ПС КУСТ №20 0,902 
8 ПС 110/35/10 – точки 7,8 1,349 
9 Точки 7,8 - ПС КУСТ №12 2,925 
10 Точки 7,8 – точки 71,81 4,875 
11 Точки 71,81 - ПС КУСТ №17 1,953 
12 Точки 71,81 – точки 72,82 3,616 
13 Точки 72,82 - ПС КУСТ №24 0,709 
14 Точки 72,82 - ПС КУСТ №30 4,968 
15 ПС 110/35/10 – точки 9,91 3,356 
16 Точки 9,91 - ПС 35/10 ОПБ 1,333 
17 Точки 9,91 - ПС 35/10 БКНС 5,826 
 
 Таблица 2 – Исходные Нагрузки  
№ Подстанция                  Категория потребителей 
1 ПС 35/10 УПН 7,6+j4,7 8760 II 
2 ПС КУСТ №11   4,4+j2,7 8760 II 
3 ПС КУСТ №20 0,9+j0,5 8760 II 
4 ПС КУСТ №14 1,2+j0,8 8760 II 
5 ПС КУСТ №12 2,8+j1,7 8760 II 
6 ПС КУСТ №17 4,3+j2,7 8760 II 
7 ПС КУСТ №24 4,7+j2,9 8760 II 
8 ПС КУСТ №30 2,1+j1,3 8760 II 
9 ПС 35/10 ОПБ 4+j2,5 8760 II 
10 ПС 35/10 БКНС 4,5+j2,8 8760 II 
11 Суммарная нагрузка 36,5+j22,6 - - 
В таблице 3 представлены технические параметры двигателя ДАЗО4–
450У–4Д являющимся двигательной нагрузкой на ПС 35/10 БКНС (на ПС 35/10 
БКНС установлено 6 таких двигателей)[2]. 
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Электродвигатели асинхронные закрытые обдуваемые трехфазные с 
короткозамкнутым ротором серии ДАЗО4 предназначены для привода 
механизмов с тяжелыми условиями пуска не требующих регулирования 
частоты вращения, а так же для привода насосов, вентиляторов, воздуходувок, 
дымососов и других механизмов с аналогичными характеристиками при пуске, 
в том числе для привода механизмов собственных нужд тепловых и атомных 
электростанций[2]. 















800 10 1500 1 54.4 95,4 0,89 2,3 
Расшифровка ДАЗО4–450У–4Д: 
ДАЗО – двигатель асинхронный закрытый обдуваемый; 
4 – номер серии; 
450 – габарит (высота оси вращения); 
У – условное обозначение длины сердечника статора; 
4 – число полюсов; 
Д – номинальное напряжение 10 кВ.  
1.2 Выбор сечения проводов[3] 







  , 









(5)p i tI I     ; 
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i  – коэффициент, учитывающий изменение нагрузки по годам 
эксплуатации линии. Для линий 110 кВ значение i  может быть принято 
равным 1,05, что соответствует математическому ожиданию этого 
коэффициента в зоне наиболее часто встречающихся темпов роста нагрузки . 
Для линии до 110кВ значение i  равно 1. 
T  – учитывает число часов использования максимальной нагрузки ВЛ. 
Пример расчёта для замкнутой сети участка ЛЭП 110кВ: 
Средневзвешенное время действия наибольшей нагрузки: 
ср. max 8760T T ч   
Jэк = 1,0  










   
   
 
    1,05  
    1,3 
Определим расчетный токи 
PI  
(5) 112.66 1.05 1.3 153.784Р i TI I А         
Определим сечение по экономической плотности тока: 








     
Аналогичным образом производится расчёт для других участков сети 










Таблица 4 - Выбранные сечения ЛЭП 
Участок ЛЭП Лn
 







Генератор – ПС 110/35/10 2 110 153,78 153,78 АС 185/29 510 
ПС 110/35/10 - ПС 35/10 УПН 2 35 95,8 95,8 АС 120/19 390 
ПС 110/35/10 – точки 5,6 2 35 81,83 81,83 АС 95/16 330 
Точки 5,6 - ПС КУСТ №11   2 35 55,35 55,35 АС 70/11 265 
Точки 5,6 – точки 52,62 2 35 26,48 26,48 АС 35/6,2 175 
Точки 52,62 - ПС КУСТ №14 2 35 15,46 15,46 АС 35/6,2 175 
Точки 52,62 - ПС КУСТ №20 2 35 11,04 11,04 АС 35/6,2 175 
ПС 110/35/10 – точки 7,8 2 35 175,25 175,25 АС 185/29 510 
Точки 7,8 - ПС КУСТ №12 2 35 35,12 35,12 АС 50/8 210 
Точки 7,8 – точки 71,81 2 35 107,79 107,79 АС 120/19 390 
Точки 71,81 - ПС КУСТ №17 2 35 54,44 54,44 АС 70/11 265 
Точки 71,81 – точки 72,82 2 35 85,14 85,14 АС 95/16 330 
Точки 72,82 - ПС КУСТ №24 2 35 59,21 59,21 АС 70/11 265 
Точки 72,82 - ПС КУСТ №30 2 35 26,48 26,48 АС 35/6,2 175 
ПС 110/35/10 – точки 9,91 2 35 107,4 107,4 АС 120/19 390 
Точки 9,91 - ПС 35/10 ОПБ 2 35 50,58 50,58 АС 70/11 265 
Точки 9,91 - ПС 35/10 БКНС 2 35 56,82 56,82 АС 70/11 265 
 
1.2.1 Проверка выбранных сечений по техническим ограничениям 
Сечения проводов, выбранные по экономическому критерию, 
проверяются на соответствие по ряду технических требований. Окончательный 
выбор сечения можно сделать только после проверки выполнения этих 
требований. 
Проверка по условиям короны[3] 
Выбранные сечения ВЛ напряжением 110 кВ со сталеалюминевыми 
проводами по условиям короны должны быть диаметром 
не менее 11,4 мм (АС 70/11) 
Проверка по механической прочности[3] 
Сечение провода должно соответствовать условию: 




min mexS  – минимально допустимое сечение проводов. 
Для 35 кВ и выше марка провода проходящего по механической 
прочности АС 120/19[3, табл.2.5.5.] 
Результаты проверок сводятся в таблицу 5.  
Таблица 5 – Выбранные провода  
Участок ЛЭП Лn
 
  кВU НОМ ,  ,расчI А  




Генератор – ПС 110/35/10 2 110 153,78 153,78 АС 185/29 510 
ПС 110/35/10 - ПС 35/10 УПН 2 35 95,8 95,8 АС 120/19 390 
ПС 110/35/10 – точки 5,6 2 35 81,83 81,83 АС 120/19 390 
Точки 5,6 - ПС КУСТ №11   2 35 55,35 55,35 АС 120/19 390 
Точки 5,6 – точки 52,62 2 35 26,48 26,48 АС 120/19 390 
Точки 52,62 - ПС КУСТ №14 2 35 15,46 15,46 АС 120/19 390 
Точки 52,62 - ПС КУСТ №20 2 35 11,04 11,04 АС 120/19 390 
ПС 110/35/10 – точки 7,8 2 35 175,25 175,25 АС 185/29 510 
Точки 7,8 - ПС КУСТ №12 2 35 35,12 35,12 АС 120/19 390 
Точки 7,8 – точки 71,81 2 35 107,79 107,79 АС 120/19 390 
Точки 71,81 - ПС КУСТ №17 2 35 54,44 54,44 АС 120/19 390 
Точки 71,81 – точки 72,82 2 35 85,14 85,14 АС 120/19 390 
Точки 72,82 - ПС КУСТ №24 2 35 59,21 59,21 АС 120/19 390 
Точки 72,82 - ПС КУСТ №30 2 35 26,48 26,48 АС 120/19 390 
ПС 110/35/10 – точки 9,91 2 35 107,4 107,4 АС 120/19 390 
Точки 9,91 - ПС 35/10 ОПБ 2 35 50,58 50,58 АС 120/19 390 
Точки 9,91 - ПС 35/10 БКНС 2 35 56,82 56,82 АС 120/19 390 
 
1.3 Выбор трансформаторов на подстанциях[3] 
По начальным и конечным мощностям из исходных данных выбираем 
трансформаторы. 
         
     
        МВА 
Принимаем для ПС110/35/10 трёхфазный трёхобмоточный 
трансформатор ТДТН-63000/110/35/10. 
Для трансформаторов на ПС 35кВ выбираем мощность исходя из 
нагрузки каждой ПС. 
Результаты расчета всех номинальных мощностей трансформаторов 
приведены в Таблице 6. 
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Таблица 6 -  Мощности и типы трансформаторов. 
ПС Тип трансформатора Sном, МВА 
ПС 110/35/10 ТДТН-63000/110/35/10 63 
ПС 35/10 УПН ТМН-10000/35 10 
ПС КУСТ №20 ТМН-1000/35 1 
ПС КУСТ №14 ТМН-1600/35 1,6 
ПС КУСТ №11 ТМН-4000/35 4 
ПС КУСТ №12 ТМН-4000/35 4 
ПС КУСТ №17 ТМН-4000/35 4 
ПС КУСТ №24 ТМН-6300/35 6,3 
ПС КУСТ №30 ТМН-2500/35 2,5 
ПС 35/10 ОПБ ТМН-4000/35 4 
ПС 35/10 БКНС ТМН-6300/35 6,3 
 
1.4 Выбор генераторов[3] 
Для генератора необходимо взять большую мощность, чем требуется, 
так как загружать до номинала нежелательно (ввиду уменьшения времени 
эксплуатации и влияния потерь мощности). Поэтому возьмем 70 % от 
мощности, которую необходимо выработать для обеспечения ПС 
электроэнергией. 
Составим пропорцию и найдем минимальную мощность, необходимую 
для турбогенератора энергосистемы. 
41,63
70 % 100 %
МВт X
 Отсюда следует, что 41,63 100 / 70 59,471 МВтX     
Ближайший генератор – ТВФ-100-2. 
Таблица 7 – Выбор генераторов 






     
1 ТВФ-100-2 75,1 100 0,8 
Расшифровка названия генератора в узле 1 ТВФ-100-2 
Т- турбогенератор; 
ВФ – водородное форсированное охлаждение; 
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100 МВТ – мощность турбогенератора; 
2 – число пар полюсов. 
1.5 Определение схемных параметров[3] 
Расчёт параметров ЛЭП 







Л ц Л ц
r l x l
R X
n n
B n b l G g l n
 
 
     
 
где:  l – длина линий, км;  




x0 - погонное индуктивное сопротивление линии 
nц – число цепей ЛЭП. 
b0 - погонная емкостная проводимость, См/км; 
По справочнику Файбисович находим технические характеристики 
проводов[2, табл.3.8]: 
Для ЛЭП 110кВ: 













x  . 
Для ЛЭП 35кВ: 



















x  . 





0.159 72 72 0,413






       
0 72 2,747 2 395,586 мкСм.Л цB b l n        
Все параметры линий сведем в таблицу 8. 
Таблица 8 - Сопротивления ЛЭП 
Участок ЛЭП 
Лn    , кВНОМU  Марка 
провода 
RЛ, Ом XЛ, Ом Bл,мкСм 
Генератор – ПС 110/35/10 2 110 АС 185/29 5,724 14,862 395,586 
ПС 110/35/10 - ПС 35/10 УПН 2 35 АС 120/19 0,234 0,397 - 
ПС 110/35/10 – точки 5,6 2 35 АС 120/19 0,624 1,059 - 
Точки 5,6 - ПС КУСТ №11   2 35 АС 120/19 0,331 0,569 - 
Точки 5,6 – точки 52,62 2 35 АС 120/19 0,331 0,569 - 
Точки 52,62 - ПС КУСТ №14 2 35 АС 120/19 0,014 0,024 - 
Точки 52,62 - ПС КУСТ №20 2 35 АС 120/19 0,11 0,186 - 
ПС 110/35/10 – точки 7,8 2 35 АС 185/29 0,107 0,269 - 
Точки 7,8 - ПС КУСТ №12 2 35 АС 120/19 0,357 0,605 - 
Точки 7,8 – точки 71,81 2 35 АС 120/19 0,595 1,009 - 
Точки 71,81 - ПС КУСТ №17 2 35 АС 120/19 0,238 0,404 - 
Точки 71,81 – точки 72,82 2 35 АС 120/19 0,441 0,748 - 
Точки 72,82 - ПС КУСТ №24 2 35 АС 120/19 0,086 0,147 - 
Точки 72,82 - ПС КУСТ №30 2 35 АС 120/19 0,606 1,028 - 
ПС 110/35/10 – точки 9,91 2 35 АС 120/19 0,409 0,694 - 
Точки 9,91 - ПС 35/10 ОПБ 2 35 АС 120/19 0,163 0,276 - 
Точки 9,91 - ПС 35/10 БКНС 2 35 АС 120/19 0,711 1,206 - 
 
Определение сопротивлений и проводимостей трансформаторов[3] 
Для определения параметров трансформаторов воспользуемся 
каталожными данными взятыми из справочника [4] и занесем их в таблицу 9.  
Таблица 9 – Характеристики установленных трансформаторов 
 

















































































































































Аналогично произведём расчёт для остальных трансформаторов. 
Полученные результаты занесем в таблицу 10. 
Таблица 10 - Данные для трансформаторов 
Марка Rтр,Ом Xтр, Ом Bт, мкСм Gт, мкСм Iдоп kт 
ТД-10000/35 0,96 11,1 53,97 9,78 149,96 0,272 
ТМН-1000/35 7,9 49,8 18,04 2,93 16,49 0,18 
ТМН-1600/35 11,2 49,2 14,36 4,16 26,39 0,575 
ТМН-4000/35 2,6 23 32,65 5,47 65,98 0,18 / 0,314 
ТМН-6300/35 1,4 14,6 46,28 7,51 103,92 0,18 / 0,314 
ТМН-2500/35 4,6 31,9 22,45 4,16 41,239 0,18 
ТД-40000/110 1,46 38,4 17,76 3,41 190,86 19,206 
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РАЗДЕЛ 2 ПОЛУЧЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАГРУЗКИ ДЛЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ  
2.1 Расчет активных и индуктивных сопротивлений схемы 
замещения асинхронного двигателя ДАЗО4–450У–4Д 
На рисунке 3  изображена упрощенная Г-образная схема замещения 
одной фазы АД в которой нужно рассчитать активные и индуктивные 
сопротивления. Согласно [5] «параметры асинхронных машин таковы, что 
переход от Т-образной схемы к упрощенной Г-образной схеме не приводит к 
появлению заметных погрешностей».  
Все расчёты производятся в программном комплексе Mathcad 15. 
 
Рисунок 3 – Г-образная схема замещения одной фазы АД 
Где: 
1 1иZ r – комплексное и активное сопротивления обмотки статора; 
2'r – активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке 
статора; 
Кx – индуктивное сопротивление обмоток для режима короткого 
замыкания (при неподвижном роторе); 
0Z – комплексное сопротивление поперечной ветви для Т-образной 
схемы замещения АД; 
s – скольжение ротора; 
U – напряжение питания; 
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1xI – ток холостого хода; 
2'I – ток в обмотке ротора, приведенный к обмотке статора; 
1I – потребляемый ток. 
Согласно [6]:  








     






     
Примем  1,02   
Где иЭМН НМ М  – номинальные электромагнитный и вращающий 
моменты. 
Н – КПД двигателя; 
Нs – номинальное скольжение ротора; 
1HP – активная мощность двигателя; 
2 1H H НP P   – активная мощность на валу двигателя; 
 – кратность максимального момента. 
При увеличении номинальной мощности HP  двигателя величина 
активного сопротивления статора снижается, а при HP  ˃ 10 кВт можно 















































12 27,956 Ом.К m mx R R r      
Рассчитанные значения сопротивлений 1 2, ' , Кr r x  проверяем по 
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2.2 Расчет значений характеристик АД для режима холостого хода 
(M=0) при номинальных значениях напряжения питания UH 
Необходимые7расчетные формулы7для тока холостого хода 1 0XI I  и 
угла X  между векторами HU  и 1XI  можно получить, используя7векторную 




Рисунок 4 – векторная диаграмма для номинального режима работы АД 
Угол OBA7между векторами 1НI  и 2 HI  равен 2H H  , потому7что 
сумма этого угла с другим острым7углом треугольника BOA7равна внешнему 
углу BAC с величиной 2X H  . 
Значения тока 1 0XI I  и угла X  нужно рассчитывать в следующей 
последовательности.  
Потребляемые мощность и фазный ток: 
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Угол между векторами тока 1HI  и напряжения HU :  
arccos(cos ) 0,473 рад.H H    





















Ток 1 0XI I  нужно рассчитывать по теореме косинуса для треугольника 
OBA (см. рисунок 4): 
2 2
1 0 1 2 1 2 2' 2 ' cos( ) 13,171 А;X H H H H H HI I I I I I            
1 2 2
1
( cos ' cos )








   
arccos(cos ) 1,511 рад.X X    
 
2.3 Расчет значений характеристик АД для различных значений 
напряжения питания U при номинальном значении частоты изменения 
напряжения fH 






         
3
0 (1 ) 1,485 10 об/мин;H Hn n s      





          0 ( 1) 98,155 Н м.HM M      
Где:  
0n – синхронная частота вращения; 
0 – угловая частота вращения; 
Нn – номинальная частота оборотов в минуту вала двигателя; 
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0М – момент холостого хода; 

































































     
2 2










   
Где: 
s – скольжение ротора; 
2'I – ток в обмотке ротора, приведенный к обмотке статора; 
1ХI – ток холостого хода двигателя; 
1I – ток в обмотке статора; 
ПK  – поправочный коэффициент, зависящий от отношений напряжений 






Таблица 11 – значения коэффициента ПK  
/ HU U , о.е. 0,8 0,85 0,9 0,95 1,0 1,05 1,1 
ПK , о.е. 0,76 0,82 0,88 0,94 1,0 1,07 1,15 
Формулы для тока 1I  и cos  получены из рассмотрения векторной 
диаграммы на рисунке 4 для неноминального режима работы АД. 
2.3.1 Изменение активной мощности АД 
Рассчитаем параметры АД при изменении напряжения питания U: 
3
0 (1 ) 1,485 10 об/мин;n n s         
5





    
5






    
Изменяя напряжение питающей сети  var 8;11U    с шагом 0,5 кВ, 
рассчитывают активную мощность, потребляемую АД по аналогии с пунктами 
(3– 3.1). Результаты расчётов заносим в таблицу 12. 
Таблица 12 – Результаты расчёта зависимости активной мощности от 
напряжения для АД  
U, кВ 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 
Р1, кВт 793 794 796 797 800 802 805 
 
2.3.2 Изменение реактивной мощности 
Примем значение коэффициента 1 1,02.С   










            0 0 sin 435,811 Ом.Xx z     









        
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Изменяя напряжение питающей сети  var 8;11U    с шагом 0,5 кВ, 
рассчитывают реактивную мощность, потребляемую АД по аналогии с 
пунктами 3, 3.2. Результаты расчётов заносим в таблицу 13. 
Таблица 13 – Результаты расчёта зависимости реактивной мощности от 
напряжения для АД  
U, кВ 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 
Q1, квар 424 403 395 399 412 429 467 
 
Построим график статических характеристик нагрузки по напряжению 










P, кВт Q, квар




Рисунок 5 – Статические характеристики нагрузки по напряжению для 
асинхронного двигателя 
 Как видно из рисунка 5 потребляемая из сети активная мощность P = 
f(U) (при указанной структуре нагрузки) с увеличением напряжения медленно 
растёт. Изменение же потребляемой реактивной мощности Q = f(U) 
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описывается более сложной функцией. Кривая Q = f(U) имеет перегиб в 
рабочей зоне (реактивная мощность с ростом напряжения – возрастает).  
2.4 Расчёт коэффициентов аппроксимирующих полиномов СХН 
Для получения коэффициентов полиномов СХН асинхронного двигателя 
на основании формул (3) составим две системы уравнений и решим их. 
Для коэффициентов полиномов статических характеристик по активной 
мощности: 
   
   
   
   
   





















793 10 8 10 8 10
794 10 8,5 10 8,5 10
796 10 9 10 9 10
798 10 9,5 10 9,5 10
800 10 10 10 10 10









       
       
       
       
       
       
     
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3 3















     
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Для коэффициентов полиномов статических характеристик по 
реактивной мощности: 
   
   
   
   
   





















424 10 8 10 8 10
403 10 8,5 10 8,5 10
395 10 9 10 9 10
399 10 9,5 10 9,5 10
412 10 10 10 10 10









       
       
       
       
       
       
     
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3 3




















Переведём эти системы уравнений к матричному виду и с помощью 
команды Isolve в ПК Mathcad 15 вычислим корни xi и yi нужные для расчёта 























Рассчитаем коэффициенты полиномов СХН: 






























   
Сумма коэффициентов полиномов должна быть равна единице. 
0 1 2 1а а а    
Условие выполняется. 

























   
0 1 2 1      
2.5 Экспериментальная проверка правильности методики расчёта 
СХН для асинхронного двигателя. 
Для экспериментальной проверки методики расчёта СХН приведённой в 
пунктах (2.1–2.4), получим по этой методике СХН для асинхронного двигателя 
АИР56А4УЗ  и  в лаборатории снимем СХН для этого же двигателя, затем 
сравним характеристики полученные математически и экспериментально.  
В таблице 14 указаны технические параметры асинхронного двигателя 
АИР56А4УЗ.  
Таблица 14 – Технические параметры двигателя АИР56А4УЗ 
Тип Pн, 
кВт 









     Кратность 
макс. момента 





А – асинхронный; 
ИР – изготовлен согласно стандарта Интерэлектро;  
56 – величина высоты оси, выраженная в миллиметрах; 
А – длина сердечника (первая длина); 
4 – число полюсов; 
У – климатическое исполнение двигателя; 
З – категория размещения. 
2.5.1 Получение статической характеристики нагрузки для 
асинхронного двигателя АИР56А4УЗ по методике, приведённой в пунктах 
(2.1–2.4.). 
Все расчёты производятся в программном комплексе Mathcad 15. 
Если сопротивление цепей не известны и HP  ˂ 10 кВт величину a
принимают равной 1. 
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Рассчитаем параметры АД при изменении напряжения питания U: 
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Изменяя напряжение питающей сети  var 176;242U    с шагом 11 В, 
рассчитывают активную мощность, потребляемую АД. Результаты расчётов 
заносим в таблицу 15. 
Таблица 15 – Результаты расчёта зависимости активной мощности от 
напряжения для АД  
U, кВ 176 187 198 209 220 231 242 
Р1, кВт 180,9 181,1 183,2 186,2 190,5 195,3 203,6 
 
2.5.2 Получение статической характеристики нагрузки для 
асинхронного двигателя АИР56А4УЗ экспериментально 
Для получения СХН экспериментально, в лаборатории соберём схему 
питания электродвигателя АИР56А4УЗ с возможностью изменения напряжения 














Рисунок 6 – Схема питания асинхронного двигателя 
Где: A, B, C – фазы питающей сети; QF – автоматический выключатель; 
R1, R2, R3 – регулируемые резисторы; КМ – контакты магнитного контактора; V 
– вольтметр; А – амперметр; W – ваттметр; АД – асинхронный двигатель. 
 
Рисунок 7 – экспериментальная установка для получения СХН для 
асинхронного двигателя АИР56А4УЗ 
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С помощью регулируемых резисторов изменяем напряжение питания U 
и снимаем показания с ваттметра (W). Полученные результаты заносим в 
таблицу 16 
Таблица 16 – Зависимость тока двигателя от напряжения питания 
Uпит, В 206 210 214 220 223 228 231 
Pэксп, Вт 184,5 186 187,5 189 192 193,5 195 
Для наглядности построим в одних плоскостях СХН по активной 
мощности для асинхронного двигателя АИР56А4УЗ, полученных по методике, 













Рисунок 8 – СХН для АД АИР56А4УЗ 
Характеристики на рисунке 8 практически совпадают. Из этого можно 
сделать вывод, что метод расчёта СХН для асинхронного двигателя выбран, 
верно, что подтверждается экспериментом. 
42 
 
РАЗДЕЛ 3 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ УСТАНОВИВШЕГОСЯ И 
АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 
3.1 Создание базовой расчетной модели  
Проблема расчета установившегося режима является базовой в задачах 
проектирования, эксплуатации и развития электрических сетей. Существует 
различные методы, позволяющие решить данную задачу тем или иным 
способом. Исходной информацией для расчета режима электрической сети 
является графическое изображение однолинейной оперативной схемы и 
атрибутивное описание элементов, участвующих в передаче электрической 
энергии (ВЛЭП, силовых трансформаторов).  
В дипломной работе, для создания базовой расчетной модели, был 
выбран программного-вычислительный комплекс RastrWin3. Программа 
предназначена для решения задач по расчету, анализу и оптимизации режимов 
электрических сетей и систем. К тому же программный комплекс обладает 
рядом преимуществ:  
− расчет установившихся режимов электрических сетей 
произвольного размера и сложности, любого напряжения (от 0,4 до 1150 кВ). 
Полный расчет всех электрических параметров режима (токи, напряжения, 
потоки и потери активной и реактивной мощности во всех узлах и ветвях 
электрической сети);  
− моделирование отключения ВЛЭП, в том числе одностороннего, и 
определение напряжения на открытом конце;  
− сравнение различных режимов по заданному списку параметров. 
В программном комплексе «RASTRWIN3» произведен расчет 
нормального режима работы с учётом СХН. Данные по узлам и ветвям 
представлены в Приложениях Б и В. Данные для генератора представлены в 
таблицах (18-19). Графика нефтяного комплекса приведена в Приложении Г.  
В Приложении А изображена базовая схема, сделанная в програмном 
комплексе Visio. 
В таблице 17 представим СХН для двигателя ДАЗО4–450У–4Д. 
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Таблица 17 – Вкладка «СХН» 
Nсхн P0 P1 P2 Q0 Q1 Q2 
1 1,012 -0,082 0,07 5,26 -9,376 5,116 
 
Построим PQ-диаграмму для генератора ТВФ-100-2: 
1. Из произвольной точки О проводим две оси Pном, Qном ; 
2. Из точки О проводим вектор полной мощности Sном=100 МВА, 
получаем точку А – точку номинальной полной мощности турбогенератора. 
Диаграмма мощности турбогенератора содержит пять зон ограничения: 
1. Проводим дугу АД – возможности турбогенератора по току 
возбуждения. Строится путем проведения из т. В окружности радиусом АВ, где 
вектор АВ соответствует току возбуждения в номинальном режиме работы;  
2. Участок АС – получается построением дуги окружности из точки О 
радиусом ОА, и представляет собой ограничение по току статора; 
3. Участок СК – характеризует возможности генератора, 
определяемые мощностью его турбины. Турбина не может развивать мощность 
выше, чем полная мощность генератора, поэтому СК – проведена через Pтурб 
=1,1Pном . 
4. Участок КF – характеризует возможности турбогенератора по 
условию нагрева торцевых зон и крайних пакетов активной части. Его можно 
представить упрощенно в виде дуги окружности с радиусом номR = 1,1 S  и 
центром в точке М, где М соответствует Qном. 
5. Участок FS – обусловленное нагревом торцевых частей ротора и 
крайних пакетов стали статора minв вi i . Кривая, строящаяся по паспортным 
значениям реактивной мощности, потребляемой генератором в режиме 
недовозбуждения, при соответствующих значениях выдаваемой активной 





Таблица 18 – Реактивная мощность потребляемая генератором в режиме 
недовозбуждения 
Тип турбогенератора 
Допустимая потребляемой реактивной  мощности, Мвар, 
 при активной мощности, % Pном 
100 95 90 80 60 40 





Рисунок 9 - Диаграмма P-Q ТВФ-100-2 
Для корректного пересчета пределов по реактивной мощности для 
каждого генератора создается PQ - диаграмма и ее номер задается в колонке 
N_PQ (таблица 19). 
Таблица 19 – Вкладка «PQ - диаграмма» 
N  P Qmin Qmax 
1 0 -46 47 
1 40 -41 42 
1 60 -36 37 
1 80 -27 28 
1 90 -19 22 
1 95 -17 20 




По таблице Б.1 из Приложения Б в колонке «V» видно, что напряжения в 
узлах нагрузки находятся в предельно допустимых значениях ±10% от Uном[7, 
3.3]. 
По таблице В.1 из Приложения В в колонке «I загр» видно, что 
отношение протекающего тока в ЛЭП к допустимому значению тока в линии и 
отношение протекающего в обмотке трансформатора тока к допустимому 
значению тока в этой обмотке меньше 100%. Следовательно, воздушные линии 
и обмотки каждого трансформатора не перегружаются. Значит, марки проводов 
и трансформаторы выбраны корректно. 
 
3.2 Расчет аварийного режима в программном комплексе 
«RASTRWIN3». 
Аварийный режим – режим работы, сопровождающийся отклонением 
рабочих параметров от установившихся значений, характеризующийся 
повреждением, выходу из строя электрооборудования, возможным перерывом 
электроснабжения или представляющий угрозу жизни людей. 
Для проверки аварийного режима рассмотрим два случая: 
1) Отключим ЛЭП (3–6), так как она является самой протяженной. 
Отключив ЛЭП (3–6) смотрим, входят ли напряжения на нагрузке и 
токовая загрузка электрооборудования в допустимые значения (Приложения Д 
и Е).  
По таблице Д.1 из Приложения Д в колонке «V» видно, что напряжения 
в узлах нагрузки находятся в предельно допустимых значениях ±10% от 
Uном[7, 3.3]. 
По таблице Е.1 из Приложения Е в колонке «I загр» видно, что 
отношение протекающего тока в ЛЭП к допустимому значению тока в линии и 
отношение протекающего в обмотке трансформатора тока к допустимому 
значению тока в этой обмотке меньше 100%. Следовательно, воздушные линии 
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и обмотки каждого трансформатора не перегружаются. Значит энергорайон 
устойчив к такому аварийному возмущению.  
 
2) Отключим ТТР2 (12–3), так как этот трансформатор является 
самым нагруженным по перетоку мощности.  
Отключив ТТР2 (12–3) смотрим, входят ли напряжения на нагрузке и 
токовая загрузка электрооборудования в допустимые значения (Приложения Ж 
и З). 
По таблице Ж.1 из Приложения Ж в колонке «V» видно, что напряжения 
в узлах нагрузки находятся в предельно допустимых значениях ±10% от 
Uном[7, 3.3]. 
По таблице З.1 из Приложения З в колонке «I загр» видно, что 
отношение протекающего тока в ЛЭП к допустимому значению тока в линии и 
отношение протекающего в обмотке трансформатора тока к допустимому 
значению тока в этой обмотке меньше 100%. Следовательно, воздушные линии 
и обмотки каждого трансформатора не перегружаются. Значит энергорайон 
устойчив к такому аварийному возмущению. 
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РАЗДЕЛ 4 РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССА САМОЗАПУСКА 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  
Современные устройства автоматики и их обширное использование в 
системах электроснабжения значительно повышает надежность работы 
электрической системы в целом. Однако для7ответственных потребителей 
устройства автоматики обеспечивают надежный7эффект работы только в 
сочетании с успешным7самозапуском электродвигателей.  
Двигатели при больших возмущениях оказывают влияние не только на 
режим работы электрической7сети, но и на функционирование внешней 
электрической сети, питающей нагрузки, поэтому анализ7устойчивости 
нагрузки имеет важное7значение. В данном разделе рассматриваются процессы 
самозапуска двигателей77после КЗ во77внешней распределительной 
электрической сети.  
4.1 Понятие самозапуска  
Самозапуск электродвигателей – такой7электромеханический7процесс, 
при7котором7частота вращения электродвигателей (полностью7или частично) 
уменьшается вследствие отключения7их от сети или7глубокого понижения 
напряжения на их зажимах7при внешних коротких7замыканиях, а при 
восстановлении напряжения7достигает установившегося7значения.  
При возникновении КЗ на питающей рабочей линии,7действиями 
релейной защиты происходит отключение этой самой линии. При успешном 
АПВ происходит возобновление питания7отключенной линий, однако из-за 
кратковременного перерыва питания77происходит уменьшение частоты 
вращения двигателей. Если перерыв продолжителен, то двигатели 
останавливаются7полностью.  
При неуспешном АПВ происходит7перевод питания с рабочей линии на 
резервную7линию. Однако, как и при успешном АПВ происходит перерыв 
питания. За это время частота вращения7двигателе уменьшается. При 
восстановлении напряжения двигатели снова запускаются7и разворачиваются 
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до рабочей частоты вращения. Этот77процесс называется77самозапуском 
двигателей.  
4.2 Процессы, происходящие при самозапуске 
В процессе самозапуска происходит изменение токов, напряжения и 
частоты вращения двигателей. На рисунке 10 показаны графики зависимостей 
напряжения, тока, частоты вращения двигателей от времени, при переходе на 
резервное питание.  
 
Рисунок 10 – Диаграмма изменений напряжения, тока и частоты вращения 
двигателя при переходе на резервное питание 
На рисунке 10 показано7что при КЗ, после отключения7питания, в 
момент времени t1, напряжение на7выводах двигателя становится равным 
нулю, начинается77процесс торможения. Однако у отключенных, но 
вращающихся7двигателей имеется остаточная7ЭДС.  В момент времени t2 
происходит включение7резервного источника питания. На выводах двигателя 
вновь появляется напряжение. Двигатель начинает7разгонятся.  
После восстановления питания начинается разгон двигателя. На этом 
этапе есть несколько факторов, отличающих самозапуск двигателей от пуска:  
− В самозапуске принимает участие группа электродвигателей, что 
существенно7увеличивает токи, приводящие к снижению7напряжения на 
зажимах двигателей и уменьшения вращающего электромагнитного момента.  
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− В момент восстановления питания7двигатели вращаются с 
остаточной скоростью. Так как в момент появления напряжения двигатель 
имеет остаточную ЭДС, происходит его77несинхронное включение. 
Максимальное значение7периодической составляющей тока включения будет 
иметь место, если напряжение питающей сети и ЭДС7двигателя находятся в 
противофазе. В некоторых случаях токи самозапуска могут превышать 
значения пусковых токов. Это возможно из-за быстрого77срабатывания 
автоматики АПВ и7АВР, когда ЭДС двигателей не успевают7снизится после 
отключения от питания.  
− Самозапуск, как правило, происходит77при нагруженных 
механизмах, что приводит к7увеличению времени разгона и повышению 
температуры обмоток.  
Когда двигатель разгоняется, ток7двигателя снижается, а напряжение7на 
его выводах повышается. Такой характер7зависимости обусловлен тем, что 
сопротивление двигателя изменяется7в зависимости от частоты вращения.  
 
4.3 Расчёт и анализ динамической устойчивости двигательной 
нагрузки 
Расчет и анализ динамической устойчивости двигательной нагрузки 
проводится с помощью моделирования отключения участка (92-922) 
питающего двигателя основными защитами, вызванное трехфазным КЗ с 
успешным АПВ.  
Моделирование установившегося режима с учётом 6 асинхронных 
двигателей ДАЗО4–450У–4Д, установленных на ПС 35/10 БКНС и 
моделирование трёхфазного КЗ с успешным АПВ производится в ПК 
«Mustang». 
Расчеты были выполнены с учетом установки на всех элементах 
быстродействующих защит (Tз = 0,15 с), время срабатывания АПВ – 3,1 с. В 
расчете были исследованы 6 асинхронных двигателей ДАЗО4–450У–4Д, 
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установленных на ПС 35/10 БКНС. Параметры асинхронных двигателей 
ДАЗО4–450У–4Д приведены в таблице 3. 
 
На рисунке 11 показана вкладка «Автоматика» из ПК «Mustang», в 
которой смоделировано трёхфазное КЗ с успешным АПВ на участке питающей 
цепи (92–922). 
 
Рисунок 11 – моделирование автоматики при трёхфазном КЗ с успешным АПВ 
на участке питающей цепи (92–922) 
На рисунке 12 приведёны графики зависимости напряжения, тока и 
частоты от времени в узлах подключения двигательной нагрузки при 
трёхфазном КЗ с успешным АПВ на участке питающей цепи (92–922).  
 
Рисунок 12 – график зависимости напряжения, тока и частоты от времени в 
узлах подключения двигательной нагрузки при трёхфазном КЗ с успешным 
АПВ на участке питающей цепи (92–922) 
При КЗ, после отключения питания, в момент времени 1 с., напряжение 
на выводах двигателя становится равным нулю, начинается процесс 
торможения. В момент времени 4,25 с. Происходит повторное включение 
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участка питания (92–922). На выводах двигателя вновь появляется напряжение. 
Двигатель начинает разгонятся.  
На рисунке 12 видно, что напряжение, в момент отключения питания, 
полностью исчезло. Однако у отключенных, но вращающихся двигателей 
имеется остаточная ЭДС.  
В самозапуске принимает участие группа электродвигателей, что 
существенно увеличивает токи, приводящие к снижению напряжения на 
зажимах двигателей и уменьшению вращающего электромагнитного момента.  
По мере разгона ток двигателя снижается, а напряжение на его выводах 
повышается. Такой характер зависимости обусловлен тем, что сопротивление 
двигателя изменяется в зависимости от частоты вращения.  
Графики зависимостей представленные на рисунке 12 практически 
совпадают с типовой диаграммой, представленной на рисунке 11, что 
подтверждает способность асинхронных двигателей ДАЗО4–450У–4Д 




РАЗДЕЛ 5 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Цель данного раздела выпускной квалификационной работы 
заключается в экономическом планировании и оценке ресурсоэффективности 
исследования по оптимизации работы сети электроснабжения нефтяного 
месторождения с двигательной нагрузкой на основании результатов расчета 
нормального и ремонтных режимов. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
– Оценить инновационный потенциал научно-технического 
исследования (НТИ); 
– Сделать SWOT-анализ проекта; 
– Определить структуру проекта, трудоемкость работ; 
– Составить календарный план на выполнение работ; 
– Рассчитать бюджет научного исследования; 
– Определить ресурсоэффективность проекта. 
На данный момент этот раздел считается одним из значимых в 
современном проектировании в каких-либо отраслях, т.к. оборудование 
рассматривается не только исходя из их рабочих характеристик, но и по 
экономической оценке, после чего выбирается наиболее выгодный вариант. 
5.1 Оценка потенциала и перспективности проведения научного 
исследования 
В соответствии с требованиями технических регламентов о 
надежности электроснабжения и бесперебойной генерации, передачи и 
распределения электрической энергии, производится расчет режимов 
электроэнергетических систем. Это позволяет обеспечить надежное 
электроснабжение потребителя и качество электроэнергии. Планирование и 
расчет электроэнергетических режимов работы энергообъектов и 
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энергосистем позволяет обеспечить надежное функционирование ЕЭС 
России. 
Повышение надежности электроснабжения происходит благодаря 
своевременному устранению неисправностей, как в системе генерации, так и 
в системе передачи и распределения электроэнергии. В соответствии с этим 
постоянно происходит мониторинг передаваемой энергии по воздушным 
линиям. Перетоки мощностей не должны превышать максимально 
допустимые значения пропускных способностей ВЛ. 
Постоянный прирост мощности происходит благодаря увеличению 
разрабатываемых месторождений. В связи с вводом новых кустов и 
увеличением добычи нефти и газа, сеть электроснабжения увеличивается и 
усложняется. Повышенный спрос потребителей на электроэнергию влечет за 
собой необходимость в увеличении пропускной способности линий. 
SWOT-анализ 
Для установления необходимости проведения мероприятий по расчету 
режимов и дальнейшего прогнозирования увеличения мощностей, исследуем 
внешнюю и внутреннюю среду проекта, воспользовавшись методом SWOT- 
анализа. 
SWOT-анализ – это один из методов стратегического планирования, 
рассматривающий внутренние и внешние факторы, влияющие как на 
исполнение проекта, так и на его реализацию. Результаты анализа 










Таблица 20 – SWOT-анализ 
 Сильные стороны проекта 
1. Реализация проекта в 
соответствие с новыми 
требованиями; 
2. Повышение надежность 
работы энергообъекта; 
3. Снижение затрат на 
ликвидацию аварий; 
4. Повышение ремонтной 
пригодности электрической 
схемы; 
5. Повышение оперативной 
гибкости электрической 
схемы; 
6. Снижение недоотпуска 
электроэнергии. 
 Слабые стороны проекта 








3. Большой процент износа 
существующего 
электрооборудования; 








транспортных путей на 
территории размещения 
сети электроснабжения; 
3. Освоение инновационных 
решений; 
4. Увеличение добычи 
нефти и газа. 
Увеличение спроса на 




ведет к повышению 
требований к надежности 
работы ЭС и качеству 
электрической энергии в 
связи с увеличением 
добычи нефти и газа. 
Освоение инновационных 
решений позволит повысить 
качество строительных и 
монтажных работ. 
Рассматриваемая сеть 
электроснабжения  может 
находиться в районе с 
экстремальными погодными 
условиями. В соответствии с 
этим ЭО подвергается 
повышенному износу, что 
приводит к удорожанию 
реализации проекта. 
Угрозы 
1. Расположение в зоне с 
тяжёлыми природными 
условиями; 
2. Автономная работа от 
ЕЭС; 
3. Развитая конкуренция в 
сфере проектирования; 
4. Сложная транспортная 
схема, связывающая 
нефтяное месторождение с 
ближайшим регионом 
Угрозы внешней среды 
затрудняет осуществление 
проекта. Но доходы, 










гибкости и ремонтной 
пригодности схем 





инженера в реализации 
подобных проектов при 
существовании 
перечисленных угроз 
внешней среды повышают 
сложность выполнения 
проекта. Однако благодаря 
правильному руководству и 
высокой квалификации 
руководителя данная 





На основании полученных данных при выполнении SWOT-анализа 
можно сделать вывод о необходимости реализации проекта. 
В связи с вводом новых кустов и увеличением добычи нефти и газа 
происходит рост потребляемой мощности, что приводит к необходимости 
реконструкции существующих РУ с учетом сложных территориальных 
условий сети электроснабжения. Реализация проекта дает возможность 
осуществить качественную модернизацию не только объектов 
электроэнергетики, но и схемы электрических соединений электростанции, 
подстанций. 
 
5.2 Планирование научно-исследовательских работ 
Планирование проекта – непрерывный процесс определения 
наилучшего способа действий для достижения поставленных целей проекта с 
учетом складывающейся обстановки. При планировании мы начинаем 
управлять проектом, ищем наилучшие пути решения, составляем план 
действий для решения задач. 
5.3 Структура работ в рамках научного исследования 
Структура предполагаемых работ представлена в следующем виде: 
1) Определить структуру работ в рамках научного исследования; 
2) Определить и назначить ответственных за каждую часть работы 
над проектом; 
3) Для каждой части проекта установить продолжительность работ; 
4) Построить необходимые графики для наглядности 
проведения научных исследований; 
Для наблюдения за ходом продвижения научного исследования 
назначается ответственное лицо, которое следит за сроками исполнения, 
указывает на ошибки по ходу протекания исследования, дает рекомендации. 
Назовем это лицо руководителем. 
56 
 
Для выполнения основной работы, проведения теоретических 
расчетов и обоснований, сопоставлений результатов экспериментов 
назначается ответственное за это лицо – инженер. 
Необходимо определить трудоемкость работ каждого участника 
научного исследования, ведь трудовые затраты составляют основную часть 
стоимости разработки. В нашем случае научным руководителем является 
Кулешова Е.О., а инженером Иванов В.В. 
Порядок составления этапов и работ, распределение исполнителей по 
данным видам работ приведен в таблице 21. 


















Инженер 2 Сбор исходных данных 

























5 Расчет установившихся 







6 Расчет ремонтных 
режимов в ПК RastrWin3 
 
7 
Разработка мероприятий по 
увеличению устойчивости 
энергорайона 
8 Устойчивость энергорайона 


















5.4 Определение трудоемкости выполнения работ 
Стоимость разработки проекта состоит в основном из трудовых 
затрат, поэтому очень важно определить какой вклад вносит каждый из 
участников научного исследования. 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается в 
человеко-днях и носит вероятностный характер, так как зависит от многих 
факторов, которые сложно охватить и определить в какую-то определенную 
группу. Для определения среднего значения трудоемкости используют 
следующую формулу: 









ожit – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-день; 
min it – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной 
i-ой работы (в предположении наиболее благоприятного стечения 
обстоятельств), чел.-день; 
max it – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной 
i-ой работы (неблагоприятное стечение обстоятельств), чел.-день; 
Определив ожидаемую трудоемкость работ, можно определить 
продолжительность каждой работы в рабочих днях, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Это 








Чi – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и 
ту же работу на данном этапе, чел. 
5.5 Разработка графика проведения научного исследования 
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В качестве наглядного изображения проведения необходимых 
научных исследований и отслеживания начала и конца выполнения 
определенной работы построим диаграмму Гантта. 
Диаграмма Гантта – столбчатая диаграмма (гистограмма), которая 
используется для иллюстрации плана, графика работ. Является одним из 
методов планирования проекта. 
Для удобства построения графика, переведем длительность каждого 
из этапов работ в календарные дни: 
,ki pi калT T k   
Где: 
Tki – продолжительность выполнения i-ой работы в календарных днях; 
Tрi – продолжительность выполнения i-ой работы в рабочих днях; 
kкал – коэффициент календарности. 









Где:   
Tкал – количество календарных дней в году; 
Tвых – количество выходных дней в году;  
Tпр – количество праздничных дней в году. 
Для руководителя: калk  = 1,22 
Для инженера: калk = 1,48 
Результаты расчета трудоемкости и продолжительности каждой 
работы с указанием исполнителей всех этапов подготовки исследования 























































































































4 - 6 - 4,8 - 5 - 6 - 
Сбор исходных данных 3 5 5 7 3,8 5,8 2 3 2 4 
Разработка эскизного 
проекта 
- 9 - 12 - 10, 2 - 10 - 15 
Анализ исследуемого 
энергорайона 
- 14 - 16 - 14,8 - 15 - 22 
Анализ литературы - 5 - 7 - 5,8 - 6 - 9 
Расчёты установившихся 
режимов в ПК RastrWin3 
1 12 2 14 1, 4 12,8 1 6 1 9 
Расчёты ремонтных 
режимов в ПК RastrWin3 

















































1 2 2 4 1, 4 2,8 1 1 1 2 
Анализ полученных 
результатов 
- 9 - 12 - 10, 2 - 10 - 15 
Оформление 
пояснительной записки 
- 2 - 4 - 2,8 - 3 - 4 
В качестве наглядного изображения на основании полученных данных 
из таблицы 22 построим график Гантта, представленный в виде рисунка 13.  
График показывает максимальную длительность исполнения работ на 
каждом из этапов проекта с привязкой к календарю. Календарь представляет 





Рисунок 13 – График Гантта 




Таким образом, в ходе данного этапа работы были определены 
длительности и обозначены сроки выполнения всех запланированных видов 
работ. Был построен график Гантта, наглядно иллюстрирующий этапы 
выполнения проекта участниками. Суммарная длительность в рабочих днях 
для руководителя составил 12 дней; для инженера – 71 день. Суммарная 
длительность работ в календарных днях для руководителя составил 13 дней; 
для инженера – 105 дней. 
 
5.6 Бюджет научно-технического исследования 
При проведении исследовательских работ обязательно будут разного 
рода затраты: от затрат на листы бумаги до изготовления опытного образца. 
Для того, что бы ограничивать себя от ненужных трат, следует сформировать 
бюджет, произвести группировку затрат, в которой будут отражены все виды 
расходов. Затраты на научно-техническое исследование формируется 
следующим образом: 
- материальные затраты; 
- амортизация; 
- основная заработная плата исполнителей; 
- дополнительная заработная плата исполнителей; 
- страховые отчисления; 












Расчет материальных затрат НТИ 
Расчет материалов, которые потребуются для научного исследования, 
приведены в таблице 23: 
















Бумага формата А4 лист – 500 0,5 250 
Бумага формата А3 лист – 10 1,1 11 
Ручка шт. – 2 10 20 
Всего: 281 
Транспортно-заготовительные расходы (3-5%) 14,05 
Итого: 295,05 
 
Таким образом, затраты на материалы для научного исследования 
составляют 295 рублей и 5 копеек.  
Амортизация 
В данном пункте рассчитывается амортизация компьютерного 
оборудования, необходимого для исследовательской работы. 






      
Где: 
НА – норма амортизации; 







   
Где:  
Ц – стоимость компьютерного оборудования, руб.; 






    
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Таким образом, амортизационные отчисления на оборудование 
составили 2591 рублей. 
Примечания: Амортизация программных комплексов не рассчитывается 
т.к. инженер пользуется бесплатными версиями программ. 
 
Основная заработная плата исполнителей 
Основная заработная плата выплачивается работникам в качестве 
мотивации для продолжения дальнейшей работы. Заработная плата 
складывается из затрачиваемого на работу времени, выполненной работы, 
оклада, принятой для выполняемой работы и тарифных ставок. 
,ЗП ОСН ДОПЗ З З   
Где: 
Зосн – основная заработная плата; 
Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 
Основная заработная плата − это оплата труда за проработанное время и 
формируется согласно: 
,ОСН ДН РЗ З Т   
Где: 
РТ – продолжительность работ, выполняемых работником, раб. дн.;  
ДНЗ  – среднедневная заработная плата работника, руб. 









Зм – месячный должностной оклад работника, руб. 
Для руководителя:  




(1 ) 17000 (1 0,3 0,2) 1,3 33150 .М ТС ПР Д РЗ З k k k руб            
Где:  
ТСЗ – заработная плата по тарифной ставке, руб.;  
ПРk – премиальный коэффициент, равный 0,3;  
Дk – коэффициент доплат и надбавок составляет 0,2;  
Рk – районный коэффициент, равный 1,3;  
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: 
при отпуске в 24 раб. дня – М = 11,2 месяца, 5-дневная неделя; 
при отпуске в 56 раб. дней – М = 10,4 месяца, 6-дневная неделя; 
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени 
научно технического персонала, раб. дн. 






   






   
Таблица 24 – Баланс рабочего времени 
Показатели рабочего времени Руководитель Инженер 
Календарное число дней 365 365 
Кол-во нерабочих дней: 
– выходные дни 
– праздничные дни 
58 + 8 110 + 8 
Потери рабочего времени: 
– отпуск 
– невыходы по болезни  
56 + 5 24 +10 




















Руководитель 26300 0,3 0, 2 1,3 51285 2168,1 12 26017 
Инженер 17000 0,3 0, 2 1,3 33150 1751,3 71 124342 
Итого: 150359 
 
По результатам таблицы 25. делаем вывод, что общая сумма основной 
заработной платы составляет 150359 рублей. 
Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
К дополнительной заработной плате относятся затраты, которые 
выплачиваются работнику на отпуск, компенсация за неиспользованный 
отпуск, выплаты кормящих матерей, или оплата рабочего времени, связанного с 
выполнением государственных или общественных обязанностей. 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
,ДОП ОСН ДОПЗ З k   
Где: 
ДОПk – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 - 0,15). 
Руководитель: 0,12 26017 3122,04 .,ДОПЗ руб    
Инженер: 0,12 124342 14921 .ДОПЗ руб    
Таким образом, делаем вывод, что общая дополнительная заработная 
плата, составляет 18043,04 рублей. Для научного руководителя заработная 
плата составляет 3122,04 рублей, а инженера 14921 рублей. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды 
К данной статье расходов относятся обязательные отчисления в 
соответствии с установленным законодательством РФ нормам органам 
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государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы: 
( ),внеб внеб ОСН ДОПЗ k З З    
где внебk  – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.), 
равен 30,2 %. 
Руководитель: 0,302 (26017 3122,04) 8800 .,внебЗ руб     
Инженер: 0,302 (124342 14921) 42057,73 .внебЗ руб     
Таким образом, делаем вывод, что общие отчисления во внебюджетные 
фонды, составляет 50857,73 рублей. Для научного руководителя отчисления 
составляют 8800 рублей, а инженера 42057,73 рублей. 
Накладные расходы 
Накладные расходы предполагают затраты, производимые организацией 
и связанные с основным производством. К таким затратам относятся – оплата 
услуг связи, затраты электрической энергии, почта, ксерокопия материалов. 
Величина коэффициента накладных расходов принимается равной 16%. 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации (печать и 
ксерокопирование материалов исследования, оплата услуг связи, и т.д.). Их 
величину определим как: 
(295,05 2591 150359 18043,04 50857,73) 0,16 35543,33 .
внеб i наклЗ З k
руб
  
      

 
Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 
В таблице 26 приведен бюджет расходов на осуществление научно- 




Таблица 26 − Бюджет затрат научного исследования. 
Затраты Сумма, тыс.руб Структура затрат, % 
1. Материальные расходы 0,295 0,114 
2. Амортизация 2,591 1,006 
3. Расходы на оплату труда 150,359 58,36 
4. Дополнительный оклад 18,043 7,003 
5. Отчисления и фонды 50,857 19,74 
6. Накладные расходы 35,543 13,79 
Итого: 257,652 100 
 
В данном разделе был подсчитан бюджет затрат на научное 
исследование, который в итоге составил 257, 652 тыс. руб. Бюджет является 
основой для регулирования величины затрат на научное исследование. К тому 
же бюджет представляет собой прогноз реализации проекта в натуральном и 
стоимостном выражении в планируемом периоде. 
5.7 Определение ресурсной эффективности исследования 
Определение ресурсоэффективности НТИ оценивается с помощью 
интегрального критерия ресурсоэффективности: 
,pi i iI a b   
Где: 
piI – интегральный показатель ресурсоэффективности; 
ia – весовой коэффициент разработки; 
ib – балльная оценка разработки, устанавливаем экспертным путём по 
выбранной шкале оценивания. 
Критерии оценивания НТИ для расчета интегрального показателя 
















2. Надежность 0,25 4 
3. Простота эксплуатации 0,25 4 
4. Экономичность 0,15 3 
Итого: 1,00 4,2 
 
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности: 
0,35 4 0,25 4 0,15 3 4,2.piI         
Таким образом, значение интегрального показателя 
ресурсоэффективности исследования выше, чем у конкурентов, значит, 
реализация проекта имеет хорошую эффективность 
Выводы по главе «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность 
и ресурсосбережение» 
1. В данном разделе было рассмотрено научное исследование со 
стороны финансового менеджмента, ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения. С помощью оценочной карты была рассмотрена 
конкурентоспособность данного проекта. Сравнительная оценка характеристик 
проекта показывает, что проект имеет большую эффективность, и дальнейшее 
развитие может принести выгоду от эксплуатации в дальнейшем. 
2. Проведен SWOT-анализ, с помощью которого выявлены сильные и 
слабые стороны научного исследования, а также вероятные возможности и 
угрозы. К сильным сторонам относятся: реализация проекта в соответствие с 
новыми техническими требованиями, повышение надежности работы системы 
электроснабжения, снижение затрат на ликвидацию аварий, повышение 
ремонтной пригодности электрической схемы. Главными возможностями 
проекта являются: увеличение потребности в электроэнергии, развитие 
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транспортных путей на территории  размещения сети  электроснабжения и 
освоение инновационных решений. По результатам анализа видно, что сильных 
сторон у проекта больше, они компенсируют влияние слабых, из-за чего 
научное исследование является перспективным. 
3. Для точного проведения научного исследования все этапы работ 
разделены между исполнителями: руководитель и инженер. Выявлено, что 
основную часть проекта выполняет инженер, руководитель же следит за 
правильностью протекания опытов.  
4. При планировании работ установлено, что суммарная длительность 
работ в календарных днях для руководителя составил 13 дней; для инженера 
– 105 дней. По рассчитанным временным показателям построена диаграмма 
Гантта, на которой наглядно изображаются сроки и этапы работ для инженера и 
руководителя. 
5. Сформирован бюджет затрат на реализацию проекта. Бюджет 
научного исследования складывается из материальных затрат, 
амортизационные отчисления, полной заработной платы исполнителей проекта, 
отчислений во внебюджетные фонды и накладные расходы. Необходимая 
сумма для проекта составила 257652 рублей. Наиболее высокие расходы 
оказались на отчисления в фонды и на заработную плату исполнителей.  
6. Оценка ресурсоэффективности произведена с помощью 
интегрального показателя, значение которого равно 4,2, что выше, чем у 
возможного конкурента. Интегральный показатель свидетельствует о высокой 
эффективности проекта. 
7. В результате реализации научно-технического исследования проекта 
смоделированы различные режимные ситуации, произведен анализ пропускной 
способности линии, в связи с введением новых кустовых площадок. На 
основании результатов исследования сформированы основные мероприятия для 
повышения надежности сети электроснабжения. Осуществление исследования 
безусловно необходимо, так как повышение пропускной способности повлечет 
за собой нагрузку не только на электрооборудование, но и на воздушные линии 
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электропередач, электростанцию и подстанции. Инвестиции в данный проект 
окупятся, благодаря увеличению в дальнейшем добычи нефти и газа на 
разрабатываемых участках. 
8. Таким образом, применение асинхронных двигателей ДАЗО4–450У–
4Д в качестве двигательной нагрузки эффективно с экономической точки 




В ходе выпускной квалификационной работы была вычерчена по 
заданному эскизу нормальная схема электрических соединений энергосистемы 
нефтяного комплекса, подобрано электрооборудование и параметры для 
трансформаторов и ЛЭП.  
Так же была получена статическая характеристика нагрузки для 
асинхронного двигателя ДАЗО4–450У–4Д, рассчитаны коэффициенты 
аппроксимирующих полиномов СХН для этого двигателя. Была произведена 
экспериментальная проверка правильности методики расчёта СХН для 
асинхронного двигателя.  
В свою очередь в ПК «RASTRWIN3» была создана цифровая модель 
нефтяного комплекса по заданному эскизу и данным нагрузки с учётом СХН. 
Были составлены ремонтные схемы для энергосистемы нефтяного комплекса и 
проведён электрический расчёт аварийных режимов в ПК «RASTRWIN3».  
Так же в ПК «Mustang» была создана цифровая модель нефтяного 
комплекса по заданному эскизу и данным нагрузки с учётом 6 асинхронных 
двигателей ДАЗО4–450У–4Д, установленных на ПС 35/10 БКНС. И был 
произведён расчет и анализ динамической устойчивости двигательной 
нагрузки. 
В ходе выпускной квалификационной работы были получены новые 
навыки работы с литературой, c ПК «RASTRWIN3», ПК «Mustang» и ПК 
«MathCad 15», а так же исследован теоретический материал по статической 
характеристике нагрузки асинхронных двигателей. И была исследована 
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